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Spettabile 

Comune di Vitorchiano  

Piazza S. Agnese, 16 

01030 VITORCHIANO (VT) 

 

Rapporto di prova n°:  2418_18 

Pervenuto in laboratorio il:  21/05/2018 

Data inizio analisi:  21/05/2018 

Data fine analisi:  24/05/2018 

Tipo di campione:  Acqua destinata al consumo umano 

Campionamento effettuato da:  Hydrocon s.r.l. 

Data campionamento:  21/05/2018 

Punto di prelievo:  Fontanella Pubblica Via Teverina 

Committente: Cliente 

Metodo di campionamento:  RAPPORTI ISTISAN 07/5-07/31 (§) 

Limiti di riferimento:  D.Lgs 31/2001 

 

Parametri Unità di misura Valori analitici U
(1)

 Limite Metodi di analisi 

Colore / NON PERCEPITO / 

ACCETTABILE PER I 

CONSUMATORI E 

SENZA VARIAZIONI 

ANOMALE 

ISTISAN 07/31 ISS 

BJA 021 rev.00 

p.90 * 

Odore / NON PERCEPITO / 

ACCETTABILE PER I 

CONSUMATORI E 

SENZA VARIAZIONI 

ANOMALE 

ISTISAN 07/31 ISS 

BAA 026 rev.00 

p.80 * 

Sapore / NON PERCEPITO / 

ACCETTABILE PER I 

CONSUMATORI E 

SENZA VARIAZIONI 

ANOMALE 

ISTISAN 07/31 ISS 

BKA 028 rev.00 

p.85 * 

pH --- 7,0 / 6,5-9,5 

APAT CNR IRSA 

2060 Man 29 2003 

* 

Conducibilità µS/cm 249 / / APAT 29/03-2030 * 

Torbidità mg/l (SiO2) 6 / 

ACCETTABILE PER I 

CONSUMATORI E 

SENZA VARIAZIONI 

ANOMALE 

APAT 29/03-2110 * 

Azoto 

ammoniacale 
mg/l <0,1 / 0,50 

APAT CNR IRSA 

4030 A2 Man 29 

2003 * 

Azoto nitroso mg/l <0,1 / 0,50 

APAT CNR IRSA 

4020 B1 Man 29 

2003 * 
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Parametri Unità di misura Valori analitici U
(1)

 Limite Metodi di analisi 

Ferro µg/l 28 / 200 APAT 29/03-3160 * 

Arsenico µg/l 7 / 10 

Rapporti ISTISAN 

07/31 pag. 213 

Met ISS DAA 003 

Vanadio µg/l 8 / 50 

Rapporti ISTISAN 

07/31 pag. 303 

Met ISS DAA 017 * 

Cloro residuo mg/l <0,1 / 0,2 APAT 29/03-4080 * 

Conta di 

Escherichia coli 
UFC/100ml 0 / 0 

UNI EN ISO 9308-1: 

2017 * 

Conta batteri 

coliformi 
UFC/100ml 0 / 0 

UNI EN ISO 9308-1: 

2017 * 

Clostridium 

perfringens (spore 

comprese) 

UFC/100ml 0 / 0 

Rapporti ISTISAN 

2007/5 pag.48 Met 

ISS A 005 A * 

Conteggio colonie 

a 36°C 
UFC/1 ml 0 / 100 

UNI EN ISO 

6222:2001 * 

Conteggio colonie 

a 22°C 
UFC/1 ml 0 / 

SENZA VARIAZIONI 

ANOMALE 

UNI EN ISO 

6222:2001 * 

 

*Prova non accreditata da ACCREDIA 

(§) Campionamento non accreditato 

(1) U = incertezza di misura estesa.  K = 2 ; p = 95% 
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Dichiarazione di conformità 

Valori dei parametri determinati conformi ai limiti di riferimento. 

 

Pareri ed interpretazioni (non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA) 

 

 

Data, 25/05/2018 

 

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente 

 

-------------------- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA -------------------- 

Comune di VITORCHIANO Prot. n. 6945 del 28-05-2018 arrivo Cat. 10 Cl. 3


